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- A\ LEGENDA SITI Misto stavby : Konopiste
NOVY ZEMNIKABEL VO Stavebniurad : Prachatice
STAV. ZEMNIKABEL NN Investor : Obec Lipovice, Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Brezi
— — —  STAV.VENKOVN| VEDENI NN Nozev stavby
—_—— STAV.VENKOVNI VEDENI NN YR .
, , . Format vykresu : BxA4
777777 STAV. HLAVNIDOMOVNI KABEL NN e v . . ' Nazey soubory - outisk dan
_____ VZDUSNE SDELOVACI VEDENI Konop|ste pod vsi - kabelove vedeni VO Dot volon 'zgm
STAV SS200 — — >> - HOZ-HLAVNI ODVODNOVACI ZARIZENI —— ,
Lo Do ; o . VODOVOD Meritko : 1:500
g?gZYASSO/OE'TLOVACI -  KANALIZACE Druh priohy : Cislo vykresu Cislo vytisku
Stdvajict inZenyrské sité jsou Celkova situace stavby (2
zakresleny pouze orientacné, pred
zahdjenim praci nutno vytycit; Proudova soustava NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V |
Ochrana pred nebezpecnym  dotykem nezwych casti:
NN - outomatickym odpojenim od zdroje TN-C
Namrazova oblast = |- 2
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PRESNE TRASY KABELU V POZEMKU 505/3; NOVY , OSVETLOVACI ZZUCNI VYKOP
STOZAR VO. | / NAD ‘ZATRUBNENYM HOZ
</ ~ \
505/3 27150 \ .
g e
di kol ) - S
//,7 A,@w \ =3
\O’L6
ks
©
STAV. % 300
505/2 g%’;Ags\ygTLOVAC' = > ~NOVY¥, OSVETLOVACI
- STAV.SS100 xS?OZAR VO
4\ \\\
S 130N N
/ SN
e .
/
\[iet // /// o
S - \
~~
~ . 554/32
\ ~N )
= L
. S ~ <NQVY , OSVETLOVACI
. S ) S AR vo. 554/15
— o N6,y ~RUCNIVYKOP .
I - ‘ 15&2\\ \ SNADS ZATRUBNENYM HOZ
éol o 2 X A 8
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STAV o . ) V6  Osadit osvétiovaci stozar; svitidlo; vyloznik; zaustit 2x NAYY S N\ N 2radnik
— % 542/10 A%l Stéva]I’CI JB; osa’dlt SVItI’C"O, vylozplk, ze stévajiciho venkovrjlho 4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohm(; ~ N
505/4 = vedeni VO provést novy kabelovy svod NAYY 4x16 mm2 pres N\
“| D oy - ) SP100/PS; ochranna roura; V7  Osadit osvétlovaci stozar; svitidlo; vyloznik; zalstit 2x NAYY g \ N \%\
= 4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohm; : N
“15g NOVY, OSVETLOVAC V2 Osadit osvétiovaci stozér, svitidlo; vyloznik; zadstit 2x NAYY X PrOVESt tizemneni Rz ; S o
5 o TOZAR VO. s 4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohmd; V8  Osadit osvétlovaci stoZ4r; svitidlo; vyloznik; zaustit NAYY o
A P _ L » oL o 4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohmd; N\ N \ 554724
V3 Osadit osvétlovaci stozar; svitidlo; vyloznik; zaustit 2x NAYY ~ N ;
© | [ 4x16 mm2; provest uzemnéni Rzmax = 15 ohm; V8  Osadit osvétlovaci stozar; svitidlo; vyloznik; zaustit 2x NAYY S AL @
521/5 _ L. " e L 4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohm(; NN
V4 Osadit osvétlovaci stozar; svitidlo; vyloznik; zaudstit 2x NAYY N v - i
: °: S N s /ANOVY OSVETLOVACI
4x16 mm2; provést uzemn&ni Rzmax = 15 ohmd; V10 Osadit osvétlovaci stozar; svitidio; vyloznik; zaustit NAYY Nl \ STOZAR VO.
4x16 2; gst éni R =15 ohmj; \ \ N~
V5 Osadit osvétlovaci stozar; svitidio; vyloznik; zaustit 3x NAYY X15 MM, provest uzemneni Rzmax = 15 ohmd 54273 5426 \ SLTANS
4x16 mm2; provést uzemnéni Rzmax = 15 ohm(; Rozsah feseni : N
V1 -V5,V5 - V8, kabelové vedeni 0,4 kV NAYY 4x16 mm2 503 m
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